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ZeIChenerklaru“g Leltu“g Planung a Priifbemerkungen ibernommen gez. Bieling 11.11.2021
Straenbeleuchtung Index: | Anderungen bzw. Ergdnzungen Name: Datum:
<4 Mischwasserkanal
Antennenkabel Priifvermerke
Schmutzwasserkanal | - '_'_ “ Grunderwerb Vorubergehend die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestdtigt: Freigabe zur bautechnischen Priifung
< Regenwasserkanal Korridore Umverlegung fiir den Auftragnehmer: 0
b WR WRCWELN St 7 Trinkw: rt, Datum, Unterschri Ort, Datum, Unterschrift
Elektroleitu ng P':I_" —'1" -'1" -'1" _'1"‘—‘ rom rin asser fir die DB ProjektBau: GFC ki ntersaiiife -Rritfingenieur
Trinkwasserleitung ‘ ‘ Trinkwasser Interoperabilitit gepriift (benannte Stelle), Name
Gasleitung R w N stom Datum geprift / genehrmigt
Telefonleitung ]; B, O oy, o S J Regenwasser
Datum gepriift / genehmigt
Eisenbahn—Bundesamt
Datum gepriift / genehmigt
fachtechnische Priifung erdungstechnische Priifung
/Zugehorige Plane:
Plan—Nr.: ZHL-01-023-00-10-001 Bauwerkstbersichtsplan  Teil 1
Plan—Nr.: ZHL-01-023-00-10-002 Bauwerkstbersichtsplan  Teil 2
Plan—Nr.: ZHL-01-023-00-10-005 GeSGthbSteCkplon Egg:g‘t(:?;ﬂu%gdzre(S%\?g;tjﬂst:!‘%;ﬂ gleichgestellt mit Priifexemplaren gepriift / genehmigt
Plan—Nr.: ZHL-01-023-01-01-600 Verbauplan Gleisbereich 1. BA Dotur Dotum
Plan—Nr.: ZHL-01-023-01-01-601 Verbauplan Trogbereich 1. BA Teil 1 Freigabe zur Ausfihrung Freigbe der Ausfohrungunterlagen
Plan—Nr.: ZHL-01-023-01-01-602 Verbauplan Trogbereich 1. BA Teil 2
Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-02-610 Verbauplan Gleisbereich 2. BA
Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-02-611 Verbauplan Trogbereich 2. BA Teil 1
Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-02-612 Verbauplan Trogbereich 2. BA Teil 2
Lageskizze 2
Plan=Nr.: ZHL-01-023-02—01-100 Absteckplan, Schalplan Rohmensohle 1.8A - ‘ g8l 1
Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-01-110 Absteckplan, Schalplan Trogabschnitt 1.BA, Blécke 9 bis 11 5 5 £0 g i 1z : 5 %’gg 5 : 8
Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-01-111 Absteckplan, Schalplan Trogabschnitt 1.BA, Blocke 12 bis 14 - Zank i i 3 T i b T £ b
Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-01-112 Absteckplan, Schalplan Trogabschnitt 1.BA, Bldcke 15 bis 16 Siow s — -
SICHTBE TONFLACHEN P pan T
. : : o Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-01-120 Schalplan Rahmenwdnde und —riegel 1. BA Auftrognemer: Planverfosser:
Widerlager: innen horiz. Brettschalung, gehobelt, versetzte StoBe; P 9 ARBEITSGEMEINSCHAFT , L
Seitenfldchen glatt Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-01-130 Schalplan Kappen 1. BA e s | B P g\r%%ralgxglloaur:'gr:‘gr Auftrag-Nr:
Entwurfsparameter:  Str. 6363: v = 200 km/h Fligel: vertikale Brettschalung, gehobelt, versetzte StoBe N ZHL- 010230702200 Aosteckalan. Schalolan Rebrmensofle 2.4 STRABAG Kentschke GmbH & Co. KG bom | tome_
Uberbau: Unteransicht horiz. Brettschalung, gehobelt, versetzte StéBe AN LRL=W 02 )= hes steckpidn, ochdpidn RANMENSONE 2. . . BeethovenstraBe 1; 99706 Sondershausen g2 | 02/2021 | Hedderich
e o N Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-02-210 Absteckplan, Schalplan Trogabschnitt 2.BA, Blocke 1 bis 3 Tel: 03632-542549 FAX -663154 bearb. | 02/2021 | Hedderich
Vermessung: Dr.—Ing. Udo Franke GmbH, Ingenieurbiro fir Vermessung, Seitenflichen glatt : 0 \ Dresdenden 10032021 iA M. Poost Sonderch e 05.03.2001 S Mot
WichernstraBe 10a, 01445 Radebeul, Stand: 2014 K . Gesi Schal trize "Trier” od leichwerti Plan—Nr.: ZHL-01-025-02-02-211 Absteckplan, Schalplan Trogabschnitt 2.BA, Bldcke 4 bis 6 Gt B, Uriarseie o L0 G b a2 B0 o 00 9091 | Martin
’ ’ ' dppen: esims = ochdiingsmdtrize  rier —oder gieichwertig Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-02-213 Absteckplan, Schalplan Trogabschnitt 2.BA, Blscke 7 bis 8 Bt Propvietung
horizontale Fldchen — Besenstrich B Nets A DB] NETZE B et A DB] NETZE|.. .. 7HL-01-023-00-10-001b
Bestandsgeometrie aus Vermessung und Ubersichtszeichnungen Ubertragen. vertikale Flachen — glatte Schalung (nicht saugend) Plan—Nr.: ZHL-01-023-02-02-220 Schalplan Rahmenwinde und —riegel 2.BA Regionabereich Sidost Regio:azlberiich Sudost
Alle Abmessungen sind vor Ort zu Uberprifen! Plan=Nr.: ZHL-01-023-02-02-230 Schalplan Kappen 2.BA S R % WSO D pnort:  Ausflihrungsplanung
01069 Dresden 01069 Dresden Planzeichen:
Alle Bauwerksteile werden mit einer Bauwerkserdung versehen! Plan—Nr.: ZHL-01-023-06—-10-160 Abdichtungsplan Blottgr: ~ 1189x841
. . . " FARBGESTALTUNG MaBstab: Planinhalt: Einwirkungen (Lastmodelle):
Alle Koordinaten sind vor der Ausfiihrung durch den Vermesser zu prifen! Plan—Nr.: ZHL-01-023-05-10-500 Geldnderiibersichtsplan Rahmen 1.BA+2.BA 1:100 BU-Beseitigung PoststraBe, Bahn—km 73,030 LM71, SW2
Geldnder: DB 702, grau Plan—Nr.: ZHL-01-023-05-01-510 Geldndertibersichtsplan Trogabschnitt 1.BA o : . . Hhen~und Koordinatensysten:
Plan—Nr.: ZHL-01-023-05-02-520 Geltinderbersichtsplan Trogabschnitt 2.BA Bauwerksubersichtsplan Teil 1 (Draufsicht) DHHN 92 / DB_REF
Grundwasserstdnde gemdB Hydrologisches Gutachten GUB (Juni 2016). Projekt: ABS Leipzig — Dresden (VDE 9)
. . . Plan—Nr.: ZHL-01-023-07-10-550 Frdungsplan Rahmen 1.8A+2.BA Abzw Zeithain Bogendreieck (a) — Abzw Leckwitz (a)
Alle Sichtbetonfldchen entsprechen der Sichtbetonklasse (SB) 3. gorstelludng J(derhtBoden— und Gesteinsarten in den Bohrprofilen entsprechend Plan=Nr.: ZHL-01-023-07-01-560 Erdungsplan Trogabschnitt 1.8A Strecke: — Strecke 6363 km 70,8(830 kbls km 79,050
: ; Ari ot augrundgutacnten Plan—Nr.: ZHL-01-023-07-02-570 Erdungsplan Trogabschnitt 2.BA auwerksnummer rlckennr.
Die zu diesem Bauwerk gendrige Beleuchtungsanlage ist in Anlage 3.3.5591 dargestellt DB International GmbH, Baugrund, Biro Dresden, AmmonstraBe 8, 01069 Dresden. Strecke Kilometer Kennzahl
6363 73,035 1615




